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SCHEMAT TYTUL SCHEMATU

Strona tytutowa

Schemat synoptyczny. AKPIA. Instalacje elektryczne.

Rozdzielnica RW. Obwody zasilania z rozdzielnicy RW.

o | b~ W |

Rozdzielnica RW. Zasilanien i sterowanie silnika M1 pompy PM.

STEROWNIK ECL COMFORT 200. Konfiguracja potgczen sterownika.

Instalacje elektryczne - zasilanie. Widok trasy.

Instalacje elektryczne - o$wietlenie, gniazdo wtykowe. Widok tras.

© [0 | N | O

Instalacje elektryczne - obwody AKPIA. Widok tras.

10 Rozdzielnica RW. Rozmieszczenie aparatow.
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OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC
F1 5 Zt ACZKA ROZEACZALNA DO WKEADEK BEZPIECZNIKOWYCH. 0390 86 LEGRAND 1
G1 4 GNIAZDO NATYNKOWE 2P+Z 16A 250V 055303 LEGRAND 1
H1 5 LAMPKA SYGNALIZACYJINA L303 LEGRAND 1

KM1 5 STYCZNIK SM 320 S, 42Z, 230V 0200-4062 LEGRAND 1
Q1 4 ROZEACZNIK IZOLACYJINY FR304 4P 20A FR 304 20A LEGRAND 1
Q2 4 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 4P 10A 30mA 007962 LEGRAND 1
Q3 4 WYLACZNIK NADPRADOWY S301 1P CHAR. B 6A 6055 06 LEGRAND 1
Q4 4 WYLACZNIK NADPRADOWY S301 1P CHAR. B 6A 6055 06 LEGRAND 1
Q5 4 WYLACZNIK NADPRADOWY S301 1P CHAR. C 2A 6056 03 LEGRAND 1
Q6 4 WYLACZNIK NADPRADOWY S303 3P CHAR. C 4A €930-212202 LEGRAND 1
RW 10 ROZDZIELNICA NASCIENNA Z LISTWAMI PRZY£ACZENIOWYMI RN-2X12-55 (N+PE) LEGRAND 1
RX1 10 SZYNA SYMETRYCZNA DLA SZAFEK O SZER. 300mm 036780 LEGRAND 1
RX2 10 SZYNA SYMETRYCZNA DLA SZAFEK O SZER. 300mm 036780 LEGRAND 1
s1 5 PRZELACZNIK Z PUNKTEM NEUTRALNYM 004385 LEGRAND 1
X1 13 Zt ACZKA SRUBOWA STANDARTOWA 4mm2 039061 LEGRAND 2
X1 13 Zt ACZKA STANDARTOWA JEDNOTOROWA DO PRZEW. NEUTRALNEGO 4mm2 039301 LEGRAND 2
72 RURKA ELEKTROINSTALACYJINA (3mb/1szt) RB-16 POLAM SUWALKI 1
z3 OPRAWA PRZEMYSEOWA SWIETLOWKOWA AQUAR 136M BRILUX 5
z3 PUSZKA ELEKTROINSTALACYJNA NASCIENNA SAMOZATRZASKOWA PUSZKA N5 SIMET 2
z3 RURKA ELEKTROINSTALACYJINA (3mb/1szt) RB-16 POLAM SUWALKI 7
z3 LACZNIK HERMET. 1 BIEG. WNt-1H-BI DOWOLNY 2
74 LISTWA NASCIENNA (2mb/1szt) K1 6040.1 POLAM SUWALKI 4
Z4 RURKA ELEKTROINSTALACYJINA (3mb/1szt) RB-16 POLAM SUWALKI 8
N
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KOD MATERIAtU| PRODUCENT OPIS ILOSC KOD MATERIALU PRODUCENT OPIS ILOSC
AQUAR 136M BRILUX OPRAWA PRZEMYSLOWA SWIETLOWKOWA 5
WNt-1H-BI DOWOLNY LACZNIK HERMET. 1 BIEG. 2
004385 LEGRAND PRZELACZNIK Z PUNKTEM NEUTRALNYM 1
007962 LEGRAND WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 4P 10A 30mA 1
0200-4062 LEGRAND STYCZNIK SM 320 S, 427, 230V 1
036780 LEGRAND SZYNA SYMETRYCZNA DLA SZAFEK O SZER. 300mm 2
0390 86 LEGRAND ZkACZKA ROZLACZALNA DO WKEADEK BEZPIECZNIKOWYCH. 1
039061 LEGRAND ZLACZKA SRUBOWA STANDARTOWA 4mm2 2
039301 LEGRAND ZLACZKA STANDARTOWA JEDNOTOROWA DO PRZEW. NEUTRALNEGO 4mm2 2
055303 LEGRAND GNIAZDO NATYNKOWE 2P+Z 16A 250V 1
6055 06 LEGRAND WYLACZNIK NADPRADOWY S301 1P CHAR. B 6A 2
6056 03 LEGRAND WYLACZNIK NADPRADOWY S301 1P CHAR. C 2A 1
€930-212202 LEGRAND WYLACZNIK NADPRADOWY $303 3P CHAR. C 4A 1
FR 304 20A LEGRAND ROZLACZNIK IZOLACYJINY FR304 4P 20A 1
L303 LEGRAND LAMPKA SYGNALIZACYJINA 1
RN-2X12-55 (N+PE) LEGRAND ROZDZIELNICA NASCIENNA Z LISTWAMI PRZYLACZENIOWYMI 1
KI 6040.1 POLAM SUWALKI LISTWA NASCIENNA (2mb/1szt) 4
RB-16 POLAM SUWAEKI RURKA ELEKTROINSTALACYJNA (3mb/1szt) 16
PUSZKA N5 SIMET PUSZKA ELEKTROINSTALACYJINA NASCIENNA SAMOZATRZASKOWA 2
+
PROJEKTOWAL. . . SCHEMAT
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OZNACZENIE TYP / PRZEKROJ LOKALIZACJA WYJ SCIA LOKALIZACJA WEJ SCIA DLUGOSC UWAGI
S1 CLASSIC 100 2X0,75 RW PM 7
w1 CLASSIC 100 2X0,75 ECL ESMT 21
w2 CLASSIC 100 2X0,75 ECL ESMR 9
w3 CLASSIC 100 2X0,75 ECL ESMA 6
Z1 YDYz0 5x2,5 450/750 RN RW 10
72 YDYZ0 3x2,5 450/750 Gl RW 3
z3 YDYz0 3x1,5 450/750 P1 RW 22
z4 YDYz0 3x1,5 450/750 RW ECL 1
z5 CLASSIC 100 4G1,5 PM RW 6
Z6 CLASSIC 100 3X0,75 ECL ZM 7
z7 CLASSIC 100 2X0,75 ECL RW 1

Prac. Projektowa In z. Srodowiska
75-320 Koszalin
ul. Podgérna 9/3

PROJEKTOWAL

M.Kaczmarczyk

SPRAWDZIL

C.0.S.S.G. - Koszalin

DATA UTWORZENIA

DATA

MODYFIKACIA NAZWISKO

Projekt nr: Budynek nr 3

AKPIA - wezet cieplny CO+CWU

Zestawienie kabli.
11

SCHEMAT

22

<21 >

Program SEEv. 3.00




A

ZMIANA

MODYFIKACJA

DATA

KRESLIL

SPRAWDZIL

ZATWIERDZIL

Telefon:

WYKONAL:

Prac. Projektowa In z. Srodowiska

75-320 Koszalin
ul. Podgdrna 9/3

KRESLIL: M.Kaczmarczyk

SPRAWDZIt:

DATA UTWORZENIA:

PROJEKT NR:

KLIENT/INWESTOR:

C.0.5.S.G. - Koszalin

Centralny Osrodek Szkolenia
Strazy Granicznej

AKPIA - w ezet cieplny CO+CWU
C.0.S.S.G. - Koszalin budynek nr 3
Zataczniki
Strona tytutowa
DOKUMENT NR : Budynek nr 3 2314

|Dokument zrealizowano programem SEE, Grupy IGE+XAO|




SCHEMAT

TYTUL SCHEMATU

23 Strona tytutowa

24 Zestawienie schematow

25 Plan Sytuacyjny

26 Schemat technologiczny wezta.




